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En estos tiempos actuales, cada vez es mas notoria la tendencia a ser mas
eficientes en todos los aspectos, llamese en controles administrativos,
mano de obra, produccién, etc; lo que se viene reflejando en hacer mas

con menos; el mantenimiento no es la excepcidn, la misma complejidad

de los equipos modernos encaminados a la automatizacién, requieren de

sistemas de control y de mayor calidad para incrementar los servicios y
obtener asi un mejor rendimiento.’ '
Partiendo de la base fundamental de este proyecto que es el disefio de un
manual de mantenimiento preventivo, codificado para un software en el
cual se uéilizara una técnica moderna, refinada, como lo es un programa
de computadora para administrar dicho mantenimiento.

Para iniciar con este sistema se habrd de asignar un sistema de
codificacion adecuada, tanto de las instalaciones como de las funciones
de mantenimiento procediendo de lo general a lo particular.

Es importante mencionar que esta codificacién, fue exclusivamente para
el disefio de un software de computadora el cual fue elaborado para

nuestro objetivo el Mantenimiento Preventivo.
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A continuacién se hace una descripcién como estd compuesta dicha
codificacién, en la cudl se menciono anteriormente que habra de
asignarce una codificacién para cada uno de los equipos principales, los
cuales se van a descomponer en sus partes para la programacién del

Mantenimiento Preventivo.

CODIGO
010 06 01 01
Significa A B C D

* A, marca el codigo 010 significa el 4rea del centro de trabajo, la cual
se puede clasificar de acuerdo a la ubicaci6n.

® B, marca el cddigo 06 significa el equipo principal, se refiere al equipo

genérico que se va a descomponer en sus partes para la programacién del

M.P.




Universidad De Sonora . Divisién de Ingenieria 6

e C, marca el codigo 01 significa el nimero consecutivo de equipo
principal, sirve para distinguir un equipo principal de otro, siendo del
mismo tipo.

e D, marca el codigo 01 significa el componente, es decit que es un

equipo auxiliar que forma parte del equipo principal.

Codigo Area .
010 Cuarto de maquinas
011 Azotea poniente
012 Azotea oriente

013 Patios

Cédigo Equipo principal
01 Generador de vapor
02 Tanque de condensados
03 Sistema hidroneumatico

04 Compresores de aire
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05
06
07
08
09
10

Equipo de absorcién
Equipo de bombeo
Tanques dosificadores
Manejadoras de aire
Torres de enfriamiento

Tanques diesel

Equipo auxiliar
Motor eléctrico

Turbinas
Chumaceras
Serpentin
Modutroles

Sistema eléctrico
Filtros de aire
Filtros de agua
Filtros de diesel
Panales

Valvula del flotador

Bombas centrifugas

L4
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20 Bombas de pistén

21 - Bomba de purga

22 Bomba dosificadora

23 Bomba diesel \
25 Fluxes en el generador y absorbedor
26 Depésitos de agua

27 Controles de flujo

28 Control Neumético

29 Trampa magnética

30 Controles de nivel de refrigerante y solucién
31 Serpentin de calentamiento

32 Quemador

33 Chimenea

35 Ventilador

36 Suavizadores

37, Purgas

38 Tanque de condensados

39 Inspeccién audiovisual

40 Termostato

41 Compresor

42 Compresora

43 Vélvula de descarga

44 Espreas

45 Flotador

46 Sello mecéanico

47 Filtros Y
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48 Coples falk
49 Bombas herméticas
50 Tanques dosificadores

En este punto se identificaron las distintas 4reas con el total de sus

equipos instalados asignandosele la clave de codificacién de dichos

equipos.

Cédigo Equipo
0101 Generador de vapor no.1
0102 Generador de vapor no.2
0201 Tanque de condensados alto
0202 Tanque de condensados bajo
0301 Sistema hidroneumatico
0401 Compresor de aire no.1
0402 Compresor de aire no.2
0501 Equipo de absorcién no.1
0502 Equipo de absorcién no.2

0601 Equipo de bombeo no.1

59
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0602
0603
0604
0605
0606
0701

Equipo de bombeo no.2

-Equipo de bombeo no.3

Equipo de bombeo no.4
Equipo de bombeo no.5
Equipo de bombeo no.6

Tanques dosificadores

0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808

Equipo

Manejadora de aire no.1nte.

Manejadora de aire no.2nte.

Manejadora de aire no.3nte.

Manejadora de aire no.4cen

Manejadora de aire no.5cen.

Manejadora de aire no.6¢cen

Manejadora de aire no.7sur.

Manejadora de aire no.8sur.
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Cédigo Equipo
0901 Torre de enfriamiento no.1
0902 Torre de enfriamiento no.2

Cédigo Equipo
1001 Tanque de diesel no.1

1002 Tanque de diesel no.2

A0
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Equipo Equipo Inspeccion Preventivo Preventivo

principal auxiliar audiovisual menor mayor

Area no. 010

Generadorde 08 Motor eléctrico 83
vapor. 13 Sistema eléctrico 132 13.3
0101,0102 15 Filtros de agua 15.2 ’

16 Filtros diesel 16.2

20 Bomba de pistén 20.3

23 Bomba diesel 233

31 Serpentin de calent. 31.1 31.2 31.3

32 Quemador 322 323 !

33 Chimenea 33.1 33.2

37 Purgas 372

39 Insp. audiovisual. 39.1 39.2 39.3

40 Termostato. 40.2
Tanque de 08 Motor eléctrico 8.3
condensados 13 Sistema eléctrico. 132 13.3
0201,0202 19 Bomba centrifuga 19.1 193

22 B. dosificadora 222

36 Suavizadores 36.3

38 Tanque de cond. 38.2

39 Insp. audiovisual 39.1

1
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Equipo

principal

Area no. 010

Sistema
hidroneumatico
0301

Compresor
de aire.

0401,0402

Equipo de
absorcion.

0501,0502

Equipo Inspeccién  Preventivo

auxiliar audiovisual menor

08 Motor eléctrico

13 Sistema eléctrico 132
19 Bomba centrifuga 19.1

39 Insp. audiovisual 39.1

42 Compresora 42.1

08 Motor eléctrico

13 Sistema eléctrico 13.2
39 Insp. audiovisual 39.1
41 Compresor 41.2
42 Compresora 42.1

08 Motor eléctrico
13 Sistema eléctrico
21 Bomba de purga
25 Fluxes Generador
y absorbedor.
27 Controles de fluyjo  27.1
28 Cont. neumatico 282
29 Trampa magnética
39 Insp. audiovisual 39.1 39.2
43 Vilvula de descarga

49 Bombas herméticas de sol y ref.

Divisién de Ingenieria

Preventivo

mayor

8.3
133
193

423

83
13.3

423

83
13.3
213
253

29.3

39.3y39.4
433
493
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Equipo Equipo Inspeccion Preventivo Preventive
principal auxiliar audiovisual menor mayor
Area 010
]

Equipo de 08 Motor eléctrico 8.3
Bombeo 19 Bombas 19.3
0601,0602 39 Insp. Audiovisual 39.1 39.2 39.3
0603,0604 46 Sello mecanico 46.2

0605,0606 47 Filtros Y 473

48 Coples falk 48.2

Tanques 08 Motor eléctrico 83
dosificadores 22 Bomba dosificadora 22.2

0701,0702 39 Insp. Audiovisual 39.1

51 Tanques dosificadores 51.3

Area 011 |

Manejadora 08 Motor eléctrico 83
de aire. 09 Turbinas 9.3
0801,0802, 10 Chumaceras 10.2 103
0803,0804, 11 Serpentin 11.2 113
0805,0806, 12 Modutroles 12.1
0807,0808. 13 Sistema eléctrico 13.2 13.3

14 Filtros 142

39 Insp. audiovisual 39.1 39.2 39.3

A3
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Equipo

principal
Area 012
Torre de

enfriamiento.

0901,0902.

Area 013

Tanques
dosificadores
1001, 1002

Equipo Inspeccién

auxiliar audiovisual

08 Motor eléctrico

10 Chumaceras

13 Sistema eléctrico

17 Panales

18 Vilvula del flotador 18.1
26 Dep6sitos de agua

35 Ventilador

39 Insp. audiovisual 39.1
44 Espreas

45 Flotador

39 Inspeccién audiovisual ~ 39.1

Preventivo

menor

10.2

13.2

26.2

39.2

452
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Preventivo

mayor

8.3

10.3
13.3
17.3

26.3
353
39.3
443

Ad
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Tomando encuenta la alternativa de controlar el mantenimiento
preventivo por computadora, a continuacién se describe la informacién
sobre el sistema computarizado seleccionado, que es un software para el
control de Mantenimiento Preventivo, disefiado en Fox Pro 2.0, el cual
viene en forma de base de datos, que a su vez conforma las actividades
con su frecuencia y horas-hombre requerida. Por otro lado cuenta con
una orden de consultas para llevar un control de registros histéricos y
partes y componentes de cada uno de los equipos, para un mejor
aprovechamiento y funcionamiento de los mismos.

Ademés de que cuenta con un orden de altas y bajas, para cuando sea’

necesario hacer alglin cambio en dichas instalaciones.

Dentro de cada uno de los servicios anteriores, hay particulares puntos de
analisis de frecuencias de trabajos, nimero de trabajos, etc; o sea todos
los puntos esenciales que permiten controlar las operaciones de cada

servicio.

Dentro de la flexibilidad con que cuenta dicho Software, es que es un
sistema sumamente amigable de utilizar, inclusive por personas sin
conocimientos de computacién, y que ademés ayudaria en la

administracién y control del Mantenimiento Preventivo.

85
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO




DO PO10_INICIO
*DO P100_PROCESO

PROCEDURE P010_INICIO
DO P020_AMBIENTE
DO P030_OBJETOS
DO P040_VARIABLES
DO PO50_ABRE_ARCHS
DO P700_DIBUJA_PANT BASE
RETURN ‘

PROCEDURE P0O20_AMBIENTE
SET EXCLUSIVE OFF
SET LOCK ON
SET ECHO OFF
SET TALK OFF

* SET HELP OFF
SET ESCAPE OFF
SET BORDER TO SINGLE
SET SHADOW ON
SET STATUS OFF
SET CONFIRM OFF
SET HOURS TO 12
SET DATE TO DMY
SET CENTURY ON
SET MESSAGE TO 24 CENTER
SET COLOR OF MESSAGES TO W +/N
SET DELETED ON

_RETURN

PROCEDURE P030’ OBJETOS
RETURN

PROCEDURE P040_VARIABLES

PUBLIC W_OPCO, W_TECLA, W_PANTALLA
W_OPCO=1
DEFINE WIND HIDECOM FROM 0,0 TO 1, 1

RETURN

PROCEDURE PQ50_ABRE_ARCHS
RETURN

PROCEDURE P100_PROCESO

SAVE SCREEN TO W_PANTALLA

DELETE FILE MEMORIA.MEM

SAVE TO MEMORIA

ACTIVATE WINDOW COMMAND IN HIDECOM NOSHOW

L _




DO PPAL.MPR

RESTORE FROM MEMORIA ADDITIVE

RESTORE SCREEN FROM W_PANTALLA
RETURN

*
*

*

" PROCEDURE P700_DIBUJA_PANT BASE
* SET COLOR TO W/N

. CLEAR

@0,0,23,79 BOX REPL( +",9)

* OF Ok * ®

W _FEC=""

DO P800_CONV_FECHA A_CARACTER WITH DATE(,W_FEC
@23,58 SAY W FEC+"™

SET CLOCK TO 23,69

SET CLOCK ON

i

* @23,0 SAY "[Escl para Salir"

RETURN

PROCEDURE P800_CONV_FECHA_A_CARCATER

PARAMETERS W_FE_E,W_FE S
W_DIA_S=ALLTRIM(STRIDAY(W_FE_E)
W_DIA_S=REPL("0",2-LEN(W_DIA_S)+W DIA S
W_FE_SM =MONTHW_FE_E)

W_ANIO S= ALLTRIM(STRIYEARW_FE_E)))
W ANIO S= REPL("O" 4-LEN(W_ANIO_S) +W _ANIO S

DO CASE -
CASE W-FE_SM=1
~ W_MES_S="ENE"

CASEW_FE SM=2
W_MES S="FEB"
CASEW_FE SM=3
. W_MES S="MAR"
~ CASEW_FE SM=4
W_MES_S="ABR"
CASEW_FE SM=5
W_MES_S="MAY"
CASEW_FE SM=6
W_MES _S="JUN"
CASEW_FE SM=7
W_MES S="JuL"




CASE W_FE SM=8
W_MES_S="AGO"

CASEW_FE SM=9
W_MES _S="SEP"

CASEW _FE SM=10
W_MES S="0CT"

CASEW _FE SM=11
W_MES_S="NOV"

CASEW_FE SM=12
W_MES_S="DIC"

OTHERWISE
W_MES §="***"

ENDCASE

W_FE_S=W_DIA S+""+W_MES_S+"-"+W_ANIO_S

RETURN
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DO PO10_INICIO

DO WHILE W_OPC< >0
* DO P10G_PROCESO
ENDDO

DO TERMINA

PROCEDURE P010_INICIO
DO P020_AMBIENTE
* DO P030_OBJETOS
'DO PO40_VARIABLES .
DO PO50_ABRE_ARCHS
RETURN

PROCEDURE PO20_AMBIENTE
SET EXCLUSIVE OFF
SET LOCK ON
SET DELETED ON
SET ECHO OFF
SET TALK OFF
- * SET HELP OFF
SET ESCAPE OFF
SET BORDER TO SINGLE
SET SHADOW ON .
SET STATUS OFF
SET CONFIRM OFF
SET HOURS TO 12
SET DATE TO DMY
SET MESSAGE TO 24 CENTER
SET COLOR OF MESSAGES TO W +/N
RETURN

PROCEDURE PO30_OBJETOS
DEFINE WINDOW PIDE_DEP FROM 510 TO 8,70 TITLE'ALTAS';
CLOSE FLOAT GROW SHADOW ZOOM COLOR SCHEME 7
RETURN

PROCEDURE P040_VARIABLES

PUBLIC W_CODIGO, W_OPC, W_OPC1, W_OPC2, W_CODIGOA, W_CODIGOP, W_MSG
W_OPC=1
W_OPC1=1

* W_OPC2=1

*

RETURN
*
PROCEDURE PO50_ABRE_ARCHS

CLOSE ALL
SELECT 1
USE IMSSPRAL INDEX INDPPAL EXCLUSIVE




SELECT 2
USE IMSSAUX INDEX INDAUX EXCLUSIVE
SELECT 3

. USE IMSSPART INDEX INDPART EXCLUSIVE

*

RETURN

PROCEDURE TERMINA
SELECT 1
REINDEX
SELECT 2
REINDEX s
SELECT 3
REINDEX
DEAC WIND PIDE_DEP
CLOSE ALL

RETURN

PROCEDURE P100_PROCESO
CLEAR
W_OPC1=1
W_OPC2=1
@ 5,22 SAY "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO"
@ 4,22 SAY "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL"
@ 31570 6,63
@718SAY">>>>>>>ALTAS DE EQUIPOS<<<<<<"
SELECT 1
W _CODIGO =" "
@ 12,6 SAY "CODIGO DE EQUIPO PRINCIPAL:"
@ 13,6 SAY "DESCRIPCION:"
@ 14,6 SAY "LOCALIZACION:"
@ 15,6 SAY "ENCARGADO:"
@ 17,6 SAY "CODIGO EQUIPO AUXILIAR:"
@ 17,60 SAY "RUT1:"
@ 18,60 SAY "RUT2:"
@ 17,70 SAY "RUT3:"
@ 18,70 SAY "RUT4:"
@ 18,6 SAY "DESCRIPCION:"
@ 20,6 SAY "CODIGO DE COMPONENTE:"
@ 21,6 SAY "DESCRIPCION:"
@ 12,34 GET W_codigo;
SIZE1,4 ;
DEFAULT 0
* READ
IF LASTKEY() ! = 27
SELECT 1
SEEK W_CODIGO
IF FOUND(
W_MSG = "YA EXISTE ESE EQUIPO"
‘ DO P_INVALIDO
ELSE
@ 12,34 SAY W_CODIGO




DO CAPTURA_PRINCIPAL
ENDIF
ELSE
W OPC =0
ENDIF
RETURN
PROCEDURE CAPTURA_PRINCIPAL
W_OPC1=1 .
SCATTER MEMVAR BLANK
m.codigo = w_codigo
@ 12,34 say m.codigo
@ 13,34 GET m.descrip ; .
SIZE 1,25 ;
DEFAULT " "
@ 14,34 GET m.localiza ;
SIZE 1,30 ;
DEFAULT " "
@ 15,34 GET m.encargado ;
SIZE1,1;
DEFAULT " " VALID M.ENCARGADO $"123"
READ
IF LASTKEY() ! = 27
"APPEND BLANK
CATHER MEMVAR
DO WHILE W _OPC1< >0 M
DO CAPTURA_AUXILIAR
ENDDO
DO WHILE W _OPC2< >0
DO CAPTURA_COMPONENTES
ENDDO
ENDIF
RETURN

PROCEDURE CAPTURA_AUXILIAR

W_CODIGOA=" "
@ 17,34 GET w_COdigoA ;
SIZE13;
| DEFAULT 0
READ
W_CODIGOA =W _CODIGO +W_CODIGOA
IF LASTKEY( ! = 27

- GO TOP
SEEK W_CODIGOA
IF FOUNDO
W_MSG = "YA EXISTE ESE EQUIPO AUXILIAR"
DO P_INVALIDO
ELSE :
GO TOP

DO WHILE !EOF0 .AND. SUBSTR(CODIGOAUX,5,3) <> SUBSTR(W_CODIGOA,5,3)
SKIP




LOOP
ENDDO
IF SUBSTR(CODIGOAUX,5,3) < > SUBSTR(W_CODIGOA, 5,3)
. SCATTER MEMVAR BLANK
ELSE
SCATTER MEMVAR
ENDIF
M.CODIGOAUX=W_CODIGO + SUBSTR(W_CODIGOA, 5,3)
@ 17,34 SAY SUBSTR(M.codigoAUX,5,3)
@ 18,34 GET M.descrip ;
SIZE 1,25
" @ 17,65 GET M.rut1 ; .
SIZE1,4
@ 18,65 GET M.rut2 ;
SIZE1,4
@ 17,75 GET M.rut3 ;
SIZE 1,4
@ 18,75 GET M.rut4 ;
SIZE 1,4
READ
IF LASTKEY( | = 27
APPEND BLANK
GATHER MEMVAR
ENDIF
ENDIF .
ELSE
W_OPC1 = 0
W OPC=1
ENDIF
RETURN
PROCEDURE CAPTURA_COMPONENTES
SELECT 3
w_CODIGOP=""
@ 20,34 GET W_CODIGOP ;
SIZE1,2;
DEFAULT " "
READ
W_CODIGOP =W _CODIGO +W_CODIGOP
IF LASTKEY( ! = 27
GO TOP
SEEK W_CODIGOP
IF FOUND(
W_MSG = "YA EXISTE ESE COMPONENTE"
. DO P_INVALIDO
‘ ELSE
GO TOP
DO WHILE IEOF( .AND. SUBSTR(CODIGOPART,5,2) < >
BSTR(W_CODIGOP,5,2)

ENDDO
IF SUBSTR(CODIGOPART,5,2) <> SUBSTR(W_CODIGOP,5,2)




SCATTER MEMVAR BLANK
ELSE

SCATTER MEMVAR
ENDIF K
M.CODIGOPART=W_CODIGO + SUBSTR(W_CODIGOP,5,2
@ 20,34 SAY SUBSTR(M.CODIGOPART,5,2)
@ 21,34 GET M.descrip ;

SIZE 1,40 ;
DEFAULT " "
READ
IF LASTKEY( = 27
APPEND BLANK .
GATHER MEMVAR
ENDIF
ENDIF
ELSE
W_OPC2 = 0
W OPC1=1
ENDIF
RETURN

PROCEDURE P_INVALIDO
ACTIVATE WINDOW PIDE_DEP
@ 1,1 SAY W_MSG
WAIT " " TIMEOUT 3
DEAC WINDOW PIDE_DEP -
RETURN
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DO PO10_INICIO
DO WHILE W_OPC< >0
DO P100_PROCESO
*  ENDDO
DO TERMINA

PROCEDURE P010_INICIO
DO P020_AMBIENTE
DO PO30_OBJETOS
DO P040_VARIABLES
DO PO50_ABRE_ARCHS .
RETURN

PROCEDURE P020_AMBIENTE
SET EXCLUSIVE OFF
SET LOCK ON
SET DELETED ON
SET ECHO OFF
SET TALK OFF
* SET HELP OFF
SET ESCAPE OFF
SET BORDER TO SINGLE
SET SHADOW ON
SET STATUS OFF
SET CONFIRM OFF
SET HOURS TO 12
SET DATE TO DMY
SET MESSAGE TO 24 CENTER
SET COLOR OF MESSAGES TO W + /N
RETURN

PROCEDURE P030_OBJETOS
DEFINE WINDOW PIDE_DEP FROM 5,10 TO 8,70 TITLE'BAJAS';
CLOSE FLOAT GROW SHADOW ZOOM COLOR SCHEME 7
RETURN

PROCEDURE PO40 VARIABLES
PUBLIC W_CODIGO, W_OPC, W_MSG, SINO
W_OPC=1
SINO = "N*
* RETURN
PROCEDURE PO50_ABRE_ARCHS
CLOSE ALL
SELECT 1

USE IMSSPRAL INDEX INDPPAL EXCLUSIVE
SELECT 2

e ——




USE IMSSAUX INDEX INDAUX EXCLUSIVE
SELECT 3
USE IMSSPART INDEX INDPART EXCLUSIVE

*

RETURN
PROCEDURE TERMINA
SELECT 1
REINDEX
SELECT 2
REINDEX
SELECT 3 "
REINDEX
DEAC WIND PIDE_DEP
CLOSE ALL
RETURN

PROCEDURE P100_PROCESO
CLEAR
W_OPC1=1
W _0OPC2=1
: @ 5,22 SAY "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO"
@ 4,22 SAY "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL"
@ 31570 6,63
@718SAY">>>>>>>BAJAS DE EQUIPOS<<<<<<™
SELECT 1
W _CODIGO ="
@ 12,6 SAY "CODIGO DE EQUIPO PRINCIPAL:"
@ 12,34 GET W_codigo;
SIZE1,4 ;
DEFAULT " "
READ
IF LASTKEY(Q ! = 27
SELECT 1
SEEK W_CODIGO
IF IFOUND(
W_MSG = "NO EXISTE ESE EQUIPO"
DO P_INVALIDO
ELSE
@ 12,34 SAY W_CODIGO
DO BORRA
ENDIF
ELSE
° WOPC=0
ENDIF
RETURN
PROCEDURE BORRA
SINO="N"
SCATTER MEMVAR
@ 13,6 SAY "DESCRIPCION:"
@ 14,6 SAY "LOCALIZACION:"
@ 15,6 SAY "ENCARGADO:"




RETURN

@ 12,34 say m.codigo

@ 13,34 SAY m.descrip

@ 14,34 SAY m.localiza

@ 15,34 SAY m.encargado

@ 18, 20 SAY "SE BORRARA EL EQUIPO PRINCIPAL CON SUS EQUIPOS"
@19, 20 SAY " AUXILIARES Y SUS DEMAS COMPONENTES"

@ 20, 30 SAY "BORRAR REGISTROS/N? "

@ 20, 55 GET SINO

IFSINO = "S" .OR. SINO = "s"
DELETE FOR CODIGO = W_CODIGO
PACK s
SELECT 2
DELETE FOR SUBSTR(CODIGOAUX,1,4) = W_CODIGO
PACK
SELECT 3
DELETE FOR SUBSTR(CODIGOPART,1,4) = W_CODIGO
PACK

ENDIF

PROCEDURE P_INVALIDO

RETURN

ACTIVATE WINDOW PIDE_DEP
@ 1,1 SAY W_MSG

WAIT " * TIMEOUT 3

DEAC WINDOW PIDE_DEP .
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO




DO PO10_INICIO
DO WHILE W OPC< >0
. DO P100_PROCESO'
ENDDO
DO TERMINA

PROCEDURE PO10_INICIO
DO PO20_AMBIENTE
DO PO30_OBJETOS
DO PO40_VARIABLES s
DO PO50_ABRE_ARCHS
RETURN

PROCEDURE P020_AMBIENTE
SET EXCLUSIVE OFF
SET LOCK ON
SET DELETED ON
SET ECHO OFF
SET TALK OFF
* SET HELP OFF
SET ESCAPE OFF
SET BORDER TO SINGLE
SET SHADOW ON
SET STATUS OFF
SET CONFIRM OFF
SET HOURS TO 12
SET DATE TO DMY
SET CENTURY ON
SET MESSAGE TO 24 CENTER
SET COLOR OF MESSAGES TO W +/N
RETURN /

PROCEDURE P030_OBJETOS
DEFINE WINDOW PIDE_DEP FROM 5,10 TO 8,70 TITLE'ALTAS';
- CLOSE FLOAT GROW SHADOW ZOOM

RETURN

PROCEDURE PO40_VARIABLES

PUBLIC W_CODIGO, W_OPC, W_MSG
W_OPC=1

" RETURN
PROCEDURE PO50_ABRE_ARCHS
CLOSE ALL

SELECT 1
USE IMSSRESP index INDNR EXCLUSIVE




*

RETURN
PROCEDURE TERMINA
DEAC WIND PIDE_DEP
SELECT 1
REINDEX
CLOSE ALL
RETURN

PROCEDURE P100_PROCESO
CLEAR
W_CODIGO=""
@ 3,26 SAY "MANTENIMIENTO A ARCHIVO DE"
@ 4,27 SAY "ENCARGADOS DE LOS EQUIPOS"
@ 8,16 SAY "CLAVE:"
@ 9,16 SAY "NOMBRE:"
@ 8,26 GET W_CODIGO ;
SIZE11;
DEFAULT " *
READ
IF LASTKEY( ! = 27
SELECT 1
SEEK W_CODIGO
IF IFOUNDO
W_MSG = "CLAVE INVALIDA"
DO P_INVALIDO
ELSE
SCATTER MEMVAR
M.CVE_RESP= W _CODIGO
@ 9,26 GET M.nombre ;
SIZE 1,35 ;
DEFAULT " "
READ
IF LASTKEY( ! = 27
GATHER MEMVAR
ENDIF
. ENDIF
ELSE
W_OPC =0
~ ENDIF
RETURN
PROCEDURE P_INVALIDO
ACTIVATE WINDOW PIDE_DEP
@ 1,1 SAY W_MSG
WAIT " * TIMEOUT 3
DEAC WINDOW PIDE_DEP
RETURN
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DO PO10_INICIO
DO WHILE W_OPC< >0
DO P100_PROCESO
ENDDO
DO TERMINA

PROCEDURE P010_INICIO
DO PO20_AMBIENTE
DO PO30_OBJETOS
DO PO40_VARIABLES .
DO PO50_ABRE_ARCHS
RETURN

PROCEDURE P0O20_AMBIENTE
SET EXCLUSIVE OFF
SET LOCK ON
SET DELETED ON
SET ECHO OFF

SET TALK OFF

* SET HELP OFF
SET ESCAPE OFF
SET BORDER TO SINGLE
SET SHADOW ON .
SET STATUS OFF
SET CONFIRM OFF
SET HOURS TO 12
SET DATE TO DMY
SET MESSAGE TO 24 CENTER
SET COLOR OF MESSAGES TO W +/N

RETURN

PROCEDURE P030_OBJETOS
DEFINE WINDOW PIDE_DEP FROM 5,10 TO 8,70 TITLE‘ALTAS';
CLOSE FLOAT GROW SHADOW ZOOM COLOR SCHEME 7
RETURN

PROCEDURE PO40_VARIABLES
PUBLIC W_CODIGO, W_OPC, W_OPC1, W_OPC2, W_CODIGOA, W_CODIGOP, W_MSG
W_OPC=1
W OPC1 =1

+ W OPC2=1
RETURN
PROCEDURE P050_ABRE_ARCHS
CLOSE ALL

SELECT 1
USE IMSSPRAL INDEX INDPPAL EXCLUSIVE




SELECT 2

USE IMSSAUX INDEX INDAUX EXCLUSIVE
SELECT 3

USE hisToric INDEX INDhist EXCLUSIVE

SELECT 4

USE IMSSRESP INDEX INDNR EXCLUSIVE

*

RETURN
PROCEDURE TERMINA
SELECT 1 ,
REINDEX s
SELECT 2
REINDEX
SELECT 3
REINDEX
SELECT 4
REINDEX
DEAC WIND PIDE_DEP
CLOSE ALL
RETURN

PROCEDURE P100_PROCESO
CLEAR
@ 5,22 SAY "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO" .
@ 4,22 SAY "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL”
@ 3,15 70 6,63
@ 7,18 SAY "> > > > > > >ALTAS DE FALLAS EN EQUIPOS< < < < < <"
SELECT 1
W_CODIGO =" "
@ 12,6 SAY "CODIGO DE EQUIPO PRINCIPAL:"
@ 13,6 SAY "DESCRIPCION:"
@ 14,6 SAY "LOCALIZACION:"
@ 15,6 SAY "ENCARGADO:"
@ 17,6 SAY "CODIGO EQUIPO AUXILIAR:"
@ 18,6 SAY "DESCRIPCION:"
@ 17,60 SAY "RUT1:"

@ 18,60 SAY "RUT2:"
@ 17,70 SAY "RUT3:"
@ 18,70 SAY "RUT4:"
@ 20,6 SAY "DESCRIPCION DE FALLA:"
@ 21,6 SAY "FECHA DE FALLA:"
@ 12,34 GET W_codigo;
SIZE1,4;
DEFAULT 0
READ
IF LASTKEYQ ! = 27

SELECT 1

SEEK W_CODIGO

IF IFOUNDO

W_MSG = "NO EXISTE ESE EQUIPO"
DG P_INVALIDO




ELSE
DO CAPTURA_PRINCIPAL

ENDIF
. ELSE =
W_OPC = 0
ENDIF
RETURN
PROCEDURE CAPTURA_PRINCIPAL
W_OPC1=1

SCATTER MEMVAR
@ 12,34 say m.codigo
@ 13,34 SAY m.descrip s
@ 14,34 SAY m.localiza
SELECT 4
SEEK M.ENCARGADO
@ 15,34 SAY NOMBRE
SELECT 2
W_CODIGOA=" "
@ 17,34 GET W_COdigoA ;
SIZE1,3;
DEFAULT O
READ
W_CODIGOA =W _CODIGO +W_CODIGOA
IF LASTKEY( ! = 27

GO TOP ’
SEEK W_CODIGOA
IF IFOUNDO
W_MSG = "NO EXISTE ESE EQUIPO AUXILIAR"
DO P_INVALIDO
ELSE
@ 18,34 SAY descrip
@ 17,65 SAY rut1
@ 18,65 SAY rut2

@ 17,75 SAY rut3

@ 18,75 SAY rutd

SELECT 3

SEEK W_CODIGOA

SCATTER MEMVAR BLANK
M.CODIGOEQ = W_CODIGOA
M.FECHAFALLA = DATE(

@ 20,34 GET M.FALLA ;
SIZE 1,45;
DEFAULT" "
" @ 21,34 GET M.FECHAFALLA ;
SIZE 1,8;
DEFAULT DATE(Q VALID M.FECHAFALLA < = DATE(
READ
IF LASTKEY( ! = 27
i APPEND BLANK
GATHER MEMVAR
ENDIF

ENDIF
. — |




ELSE
W_OPC1 =0
W_OPC=1

ENDIF =

RETURN

PROCEDURE P_INVALIDO

ACTIVATE WINDOW PIDE_DEP

@ 1,1 SAY W_MSG

WAIT " " TIMEOUT 3

DEAC WINDOW PIDE_DEP
RETURN
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DO PO10_INICIO
DO WHILE W _OPC< >0
. DO P100_PROCESO
ENDDO
DO TERMINA

PROCEDURE P0O10_INICIO
DO P020_AMBIENTE
DO PO30_OBJETOS
DO PO40_VARIABLES "
DO PO50_ABRE_ARCHS
RETURN

PROCEDURE P0O20_AMBIENTE
SET EXCLUSIVE OFF
SET LOCK ON
SET DELETED ON
SET ECHO OFF
SET TALK OFF
* SET HELP OFF
SET ESCAPE OFF
SET BORDER TO SINGLE
SET SHADOW ON
SET STATUS OFF
SET CONFIRM OFF
SET HOURS TO 12
SET DATE TO DMY
SET CENTURY ON
~ SET MESSAGE TO 24 CENTER
SET COLOR OF MESSAGES TO W+/N
RETURN 7

PROCEDURE P0O30_OBJETOS
DEFINE WINDOW PIDE_DEP FROM 5,10 TO 8,70 TITLE 'CONSULTAS' ;
» CLOSE FLOAT GROW SHADOW ZOOM COLOR SCHEME 7
RETURN

PROCEDURE P040_VARIABLES

PUBLIC W_CODIGO, W_OPC, W_MSG, CLINEA
W_OPC=1

. %

RETURN
PROCEDURE PO50_ABRE_ARCHS

CLOSE ALL

SELECT 1

USE IMSSPRAL INDEX INDPPAL EXCLUSIVE
SELECT 2




USE IMSSRESP INDEX INDNR
SELECT 3
USE IMSSAUX INDEX INDAUX EXCLUSIVE

*

RETURN
PROCEDURE TERMINA
SELECT 1
REINDEX
SELECT 3
REINDEX
DEAC WIND PIDE_DEP s
CLOSE ALL
RETURN

PROCEDURE P100_PROCESO
CLEAR
@ 5,22 SAY "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO"
@ 4,22 SAY "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL"
@ 3,15T0 6,63 .
@ 7,18 SAY "> >>>> > > >CONSULTAS DE EQUIPO AUXILIAR< < < < < < < <"
SELECT 1
W_CoDIGO =" "
@ 9,6 SAY "CODIGO DE EQUIPO PRINCIPAL:"
@ 9,34 GET W_codigo; .
SIZE1,4;
DEFAULT " "
READ
IF LASTKEY(0 | = 27
SELECT 1
SEEK W_CODIGO
IF IFOUND(
W_MSG = "NO EXISTE ESE EQUIPO"
DO P_INVALIDO
ELSE
@ 9,34 SAY W_CODIGO
DO CONSULTA
ENDIF
ELSE
W OPC =0
ENDIF
RETURN
PROCEDURE CONSULTA
" SCATTER MEMVAR
@ 10,6 SAY "DESCRIPCION:"
@ 11,6 SAY "LOCALIZACION:"
@ 12,6 SAY "ENCARGADO:"
@ 9,34 say m.codigo
@ 10,34 SAY m.descrip
@ 11,34 SAY m.localiza
SELECT 2
SEEK M.ENCARGADO

—




RETURN

@ 12,34 SAY NOMBRE

@ 14,3 SAY "CODIGO"

@ 14,14 SAY "DESCRIPCION"

@ 14,48 SAY "RUT1"

@ 14,53 SAY "RUT2"

@ 14,58 SAY "RUT3"

@ 14,63 SAY "RUT4"

CLINEA = 16

SELECT 3

GO TOP

DO WHILE !EOF0

" IF W_CODIGO = SUBSTR(CODIGOAUX,1,4) s
@ CLINEA, 3 SAY SUBSTR(CODIGOAUX,5,3)
@ CLINEA, 14 SAY DESCRIP
@ CLINEA, 48 SAY RUT1
@ CLINEA, 53 SAY RUT2
@ CLINEA, 58 SAY RUT3
@ CLINEA, 63 SAY RUT4
CLINEA =CLINEA +1
IF CLINEA= 23
CLINEA = 16

@ 24, 5 SAY "Presione una tecla... "

READ .
ENDIF

ENDIF

SKIP

LOOP
ENDDO
DO WHILE CLINEA <23

@ CLINEA, 3SAY "

CLINEA=CLINEA + 1
ENDDO
@ 24, 5 SAY "Presione una tecla... "
READ

PROCEDURE P_INVALIDO

RETURN

ACTIVATE WINDOW PIDE_DEP
@ 1,1 SAY W_MSG

WAIT " " TIMEOUT 3

DEAC WINDOW PIDE_DEP
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DO PO10_INICIO
DO WHILE W OPC< >0
DO P100_PROCESO
ENDDO
DO TERMINA

PROCEDURE P010_INICIO
DO P020_AMBIENTE
DO P030_OBJETOS
DO P040_VARIABLES :
DO PO50_ABRE_ARCHS
RETURN

PROCEDURE P020_AMBIENTE
SET EXCLUSIVE OFF
SET LOCK ON
SET DELETED ON
SET ECHO OFF
SET TALK OFF
* SET HELP OFF
SET ESCAPE OFF
SET BORDER TO SINGLE
SET SHADOW ON
SET STATUS OFF
SET CONFIRM OFF
SET HOURS TO 12
SET DATE TO DMY
SET CENTURY ON
SET MESSAGE TO 24 CENTER
SET COLOR OF MESSAGES TO W+/N
RETURN :

PROCEDURE P030_OBJETOS
DEFINE WINDOW PIDE_DEP FROM 5,10 TO 8,70 TITLE "CONSULTAS' ;
. CLOSE FLOAT GROW SHADOW ZOOM COLOR SCHEME 7
RETURN

PROCEDURE PO40_VARIABLES

PUBLIC W_CODIGO, W_OPC, W_MSG, CLINEA
W_OPC=1

RETURN

PROCEDURE PO50_ABRE_ARCHS
CLOSE ALL
SELECT 1

USE IMSSPRAL INDEX INDPPAL EXCLUSIVE
SELECT 2




USE IMSSRESP INDEX INDNR
SELECT 3
USE IMSSPART INDEX INDPART EXCLUSIVE

*

RETURN
PROCEDURE TERMINA
SELECT 1
REINDEX
SELECT 3
REINDEX
DEAC WIND PIDE_DEP s
CLOSE ALL
RETURN

PROCEDURE P100_PROCESO
CLEAR
@ 5,22 SAY "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO"
@ 4,22 SAY "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL"
@ 315T0 6,63
@718SAY ">>>>>>>>>>>>>CONSULTAS DE
RTES<<<<<<<<<<<<"
SELECT 1
W _CODIGO =" "
@ 9,6 SAY "CODIGO DE EQUIPO PRINCIPAL:" .
@ 9,34 GET W _codigo;
SIZE1,4;
DEFAULT""
READ
IF LASTKEY( != 27
SELECT 1
SEEK W_CODIGO
IF IFOUND(
W_MSG = "NO EXISTE ESE EQUIPO"
DO P_INVALIDO
ELSE
@ 9,34 SAY W_CODIGO
DO BORRA
ENDIF
ELSE
WOPC=0
ENDIF
RETURN
" PROCEDURE BORRA
SCATTER MEMVAR
@ 10,6 SAY "DESCRIPCION:"
@ 11,6 SAY "LOCALIZACION:"
@ 12,6 SAY "ENCARGADO:"
@ 9,34 say m.codigo
@ 10,34 SAY m.descrip
@ 11,34 SAY m.localiza
SELECT 2




SEEK M.ENCARGADO
@ 12,34 SAY NOMBRE
@ 14,3 SAY "CODIGO"
@ 14,14 SAY "DESCRIPCION"
CLINEA = 16
SELECT 3
GO TOP
DO WHILE IEOF(
IF W_CODIGO = SUBSTR(CODIGOPART,1,4)
@ CLINEA, 3 SAY SUBSTR(CODIGOPART,5,2)
@ CLINEA, 14 SAY DESCRIP
CLINEA =CLINEA +1 s

IF CLINEA= 23
CLINEA = 16
@ 24, 5 SAY "Presione una tecla... "
READ
ENDIF
ENDIF
SKIP
LOOP

ENDDO
DO WHILE CLINEA <23
@ CLINEA, 3 SAY : "
CLINEA =CLINEA + 1
ENDDO .
@ 24, 5 SAY "Presione una tecla... "
READ
RETURN
PROCEDURE P_INVALIDO
ACTIVATE WINDOW PIDE_DEP
@ 1,1 SAY W_MSG
WAIT " " TIMEOUT 3 ,
DEAC WINDOW PIDE_DEP
RETURN
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DO PO10_INICIO
DO WHILE W_OPC< >0
: DO P100_PROCESO
ENDDO
DO TERMINA

PROCEDURE PO10_INICIO
DO PO20_AMBIENTE
DO PO30_OBJETOS
DO P040_VARIABLES s
DO PO50_ABRE_ARCHS
RETURN

PROCEDURE P020_AMBIENTE
SET EXCLUSIVE OFF
SET LOCK ON
SET DELETED ON
SET ECHO OFF
SET TALK OFF
* SET HELP OFF
SET ESCAPE OFF
SET BORDER TO SINGLE
SET SHADOW ON
SET STATUS OFF
SET CONFIRM OFF
SET HOURS TO 12
SET DATE TO DMY
SET MESSAGE TO 24 CENTER
SET COLOR OF MESSAGES TO W +/N
RETURN

PROCEDURE P0O30_OBJETOS
DEFINE WINDOW PIDE_DEP FROM 5110 TO 8,70 TITLE'ALTAS';
CLOSE FLOAT GROW SHADOW ZOOM COLOR SCHEME 7
RETURN

PROCEDURE P040_VARIABLES

PUBLIC W_CODIGO, W_OPC, W_CODIGOA, W_MSG, CLINEA
W_OPC=1

® RETURN
PROCEDURE PO50_ABRE_ARCHS

CLOSE ALL

SELECT 1 :

USE IMSSPRAL INDEX INDPPAL EXCLUSIVE
SELECT 2

USE IMSSAUX INDEX INDAUX EXCLUSIVE

—




SELECT 3
USE hisToric INDEX INDHIST EXCLUSIVE
SELECT 4
USE IMSSRESP INDEX INDNR EXCLUSIVE

*

RETURN
PROCEDURE TERMINA
SELECT 1
REINDEX
SELECT 2
REINDEX s
SELECT 3
REINDEX
SELECT 4
REINDEX
DEAC WIND PIDE_DEP
CLOSE ALL
RETURN

PROCEDURE P100_PROCESO
~ CLEAR
@ 5,22 SAY "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO"
@ 4,22 SAY "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL"
@ 3,15 TO 6,63 :
@ 7,18 SAY "> > > > > CONSULTAS DE FALLAS EN EQUIPOS< < < <"
SELECT 1
W_CODIGO = " "
@ 9,6 SAY "CODIGO DE EQUIPO PRINCIPAL:"
@ 10,6 SAY "DESCRIPCION:"
@ 11,6 SAY "LOCALIZACION:"
@ 12,6 SAY "ENCARGADO:"
@ 14,6 SAY "CODIGO EQUIPO AUXILIAR:"
@ 15,6 SAY "DESCRIPCION:"
@ 9,34 GET W _codigo;
SIZE1,4;
 DEFAULT 0
READ
IF LASTKEY() ! = 27
SELECT 1
SEEK W_CODIGO
IF IFOUNDO
W_MSG = "NO EXISTE ESE EQUIPO"
DO P_INVALIDO
ELSE
DO CONSULTA
ENDIF
ELSE
W_OPC = 0
ENDIF
RETURN
PROCEDURE CONSULTA




CLINEA = 17
W_OPC1=1
SCATTER MEMVAR
* @ 9,34 say m.codigo
@ 10,34 SAY m.descrip
@ 11,34 SAY m.localiza
SELECT 4
SEEK M.ENCARGADO
@ 12,34 SAY NOMBRE
SELECT 2
W_CODIGOA=" "
@ 14,34 GET w_cOdigoA ; ;
SIZE1,3;
DEFAULT O
READ
W_CODIGOA=W_CODIGO+W_CODIGOA
IF LASTKEY( ! = 27
GO TOP
SEEK W_CODIGOA
IF IFOUND(
W_MSG = "NO EXISTE ESE EQUIPO AUXILIAR"
DO P_INVALIDO
ELSE
@ 15,34 SAY descrip
@ 16,3 SAY "FALLA"
@ 16,50 SAY "FECHA"
SELECT 3
GO TOP
DO WHILE !EOF(
IF CODIGOEQ=W_CODIGOA
@ CLINEA, 3 SAY FALLA
@ CLINEA , 50 SAY FECHAFALLA
CLINEA = CLINEA + 1

IF CLINEA= 23
CLINEA = 16
@ 24, 5 SAY "Presione una tecla... "
READ
ENDIF
ENDIF
SKIP
LOOP
ENDDO
ENDIF
" ELSE
W_OPC1 = 0
ENDIF
DO WHILE CLINEA < 24
CLINEA = CLINEA +1
@ 24,55AY" "
ENDDO
@ 24, 5 SAY "Presione una tecla... "
READ




RETURN
PROCEDURE P_INVALIDO
ACTIVATE WINDOW PIDE_DEP
. @ 1,1 SAY W_MSG
WAIT " " TIMEOUT 3

DEAC WINDOW PIDE_DEP
RETURN




Universidad De Sonora Divisién de Ingenieria

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO




DO PO10_INICIO
DO WHILEW_OPC<>0
. DO P100_PROCESO

ENDDO
DO TERMINA

PROCEDURE P0O10_INICIO
DO P020_AMBIENTE
DO P030_OBJETOS
DO PO40_VARIABLES :
DO POS0_ABRE_ARCHS
RETURN

PROCEDURE P020_AMBIENTE
SET EXCLUSIVE OFF
SET LOCK ON
SET DELETED ON
SET ECHO OFF
SET TALK OFF
* SET HELP.OFF
SET ESCAPE OFF
SET BORDER TO SINGLE
SET SHADOW ON
SET STATUS OFF
SET CONFIRM OFF
SET HOURS TO 12
SET DATE TO DMY
SET MESSAGE TO 24 CENTER
SET COLOR OF MESSAGES TO W +/N
RETURN

PROCEDURE P030_OBJETOS
DEFINE WINDOW PIDE_DEP FROM 5,10 TO 8,70 TITLE 'RUTINAS' ;
CLOSE FLOAT GROW SHADOW ZOOM COLOR SCHEME 7
RETURN

PROCEDURE P040_VARIABLES

PUBLIC W_CODIGO, W_CODIGOA, W_OPC, W_MSG, SINO, DIA, SWITCH
SWITCH = .F.
W_OPC=1
SINO = "N
DIA = DATE(
RETURN
PROCEDURE PO50_ABRE_ARCHS
CLOSE ALL '
SELECT 1
USE IMSSPRAL INDEX INDPPAL EXCLUSIVE
SELECT 2

—




*

*

RETURN

USE IMSSAUX INDEX INDAUX EXCLUSIVE
SELECT 3

USE IMSSPART INDEX INDPART EXCLUSIVE
SELECT 4 \

USE IMSSFREC EXCLUSIVE

SELECT 5

USE IMSSINST EXCLUSIVE

SELECT 6

USE IMSSRESP INDEX INDNR EXCLUSIVE

PROCEDURE TERMINA

RETURN

SELECT 1

REINDEX

SELECT 2

REINDEX

SELECT 3

REINDEX

DEAC WIND PIDE_DEP
CLOSE ALL

PROCEDURE P100_PROCESO

RETURN
PROCEDURE RUTINA_EQUIPO

CLEAR

W_OPC1=1

W _OPC2=1

@ 3,22 SAY "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO"
@ 2,22 SAY "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL"
@ 5,18 SAY "RUTINAS DE MANTENIMIENTO POR DIA"
SELECT 1

W_CODIGO = " "

@ 7,6 SAY "CODIGO DE EQUIPO PRINCIPAL:"

@ 7,34 GET W_codigo;

SIZE1,4;
DEFAULT " *
READ
IF LASTKEY0 ! = 27
SELECT 1
SEEK W_CODIGO
IF IFOUNDO
W_MSG = "NO EXISTE ESE EQUIPO"
DO P_INVALIDO
ELSE
@ 7,34 SAY W_CODIGO
DO RUTINA_EQUIPO
ENDIF
ELSE
W_OPC = 0
ENDIF :

SCATTER MEMVAR




@ 8,6 SAY "DESCRIPCION:"
@ 9,6 SAY "LOCALIZACION:"
@ 10,6 SAY "ENCARGADO:"
@ 11,6 SAY "EQUIPO AUXILIAR:"
@ 11,50 SAY "DIA DE REPORTE:"
@ 7,34 say m.codigo
@ 8,34 SAY m.descrip
@ 9,34 SAY m.localiza
SELECT 6
SEEK M.ENCARGADO
@ 10,34 SAY NOMBRE
W_CODIGOA="" ;
@ 11,34 GET w_codigoA ;
SIZE13;
DEFAULT 0
READ
W_CODIGOA =W _CODIGO +W _CODIGOA
IF LASTKEY( | = 27

SELECT 2
GO TOP
SEEK W_CODIGOA
IF IFOUNDO
W_MSG = "NO EXISTE ESE EQUIPO AUXILIAR"
DO P_INVALIDO
ELSE

SCATTER MEMVAR
@ 11, 70 GET DIA
READ
IF M.RUT1 <> 0.0
rutaux=M.rut1
DO DESP_RUTS
ENDIF
SELECT 2
IF M.RUT2< >0.0
rutaux=M.rut2
DO DESP_RUTS
ENDIF
SELECT 2
IF M.RUT3< >0.0
rutaux=M.rut2
DO DESP_RUTS
ENDIF
SELECT 2
IF M.RUT4< >0.0
rutaux=M.rut2
DO DESP_RUTS
ENDIF
ENDIF
ELSE ‘
W OPC1 =0
W_OPC=1
ENDIF




RETURN
PROCEDURE DESP_RUTS
salir = "N"
CLINEA = 13
SELECT 4
GO TOP
DO WHILE IEOF(
IF (SUBSTR(W_CODIGOA,1,4) =CODIGOPP) .AND. (CODIGOAUX = RUTAUX)
IF (FRECUENCIA ="diaria" .AND. DOW(DIA) < > 1 .AND. DOW(DIA) <> 7) .OR. ;
(FRECUENCIA = "semanal" .and. (DIA-7) > =fecha) .OR,;
(FRECUENCIA = "mensual” .and. (DIA-30) > =fecha) .or.;
(FRECUENCIA = "bimensual” .and. (DIA-60) > =fecha) .or.,;
(FRECUENCIA = "anual" .and. (DIA-365) > =fecha)
SELECT 5
GO TOP
CLINEA = 13
DO WHILE !EOF(
IF (CODIGO = RUTAUX)
SWITCH = .T.
@ CLINEA,1 SAY INSTRUC
CLINEA = CLINEA + 1
IF CLINEA = 24
@ 24, 5 SAY "Presione una tecla".
read
CLINEA= 13
ENDIF
ENDIF
SKIP
LOOP
ENDDO
DO WHILE CLINEA < 23
@24,55AY" "
‘clinea = clinea + 1
ENDDO
@ 24, 5 SAY "Presione una tecla"
read
ENDIF
SELECT 4
SCATTER MEMVAR
IF DIA< =DATE()
M.FECHA =DIA
GATHER MEMVAR
ENDIF
* ENDIF
SELECT 4
SKIP
LOOP
ENDDO
RETURN ’
PROCEDURE P_INVALIDO

ACTIVATE WINDOW PIDE_DEP ‘
@ 1,1 SAY W_MSG

WAIT " " TIMEOUT 3
DEAC WINDOW PIDE_DEP

RETURN
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL b
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO

RUTINAS DE MANTENIMIENTO POR DIA

CVE. EQUIPO PPAL: © 0801

DESCRIPCION: MANEJADORA DE AIRE NO.1

LOCALIZACION: AZOTEA PONIENTE,NTE

ENCARGADO: MANUEL RETES DIA DE REPORTE: 04/07/1998
EQUIPO AUXILIAR: MOTOR ELECTRICO

Rutina 8.3 Motor Eléctrico
1. DESARMAR:
-Desconectar el interruptor que controla el motor
-Desconectar linea de alimentacién del motor y encintar las puntas, marcandolas
-Desacoplar el motor, limpiarlo y sopletearlo antes de abrirlo.
-Quitar guarda y ventilador del motor, verificando el estado del ventilador
-Marcar las tapas del motor con el estator del mismo y proceder a desarmar.
-Lavar el estator, tapas y el rotor con solvente
-Sacar baleros del rotor y checar el asiento del mismo en la flecha
-Checar alojamiento del balero en las tapas laterales que no tengan desgaste.
-Mandar balancear el rotor.
2. ARMAR
-Colocar baleros al rotor y checar que el embobinado este completamente seco
-Colocar rotor dentro del estator teniendo cuidado que no roce en el embobinado
-Colocar tapas laterales deacuerdo a las marcas y atornillarlo #-
3. PRUEBA
-Checar que gire libremente con la mano
-Colocar ventilador y la guarda o tapa del mismo y girar con la mano el rotor
checando que no roce el ventilador en la tapa. '
-Colocar en su base y colocar tornillos de la base.
-Conectar motor de acuerdo a las marcas anteriores para su buena operacién
-Quitar candado de seguridad y probar en vacio la miquina
NOTA: Esta programacién esta sujeta a cambios
Y deQeré de realizarse con la herramienta adecuada y observando los reglamentos
de seguridad de la institucién.




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL K
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO

RUTINAS DE MANTENIMIENTO POR DIA

CVE. EQUIPO PPAL: . 0101

DESCRIPCION: GENERADOR DE VAPOR NO.1

LOCALIZACION: CUARTO DE MAQUINAS

ENCARGADO: PABLO HERNANDEZ
B EQUIPO AUXILIAR: SISTEMA ELECTRICDIA DE REPORTE: 01/10/95
utina 13.21 Sistema Eléctrico ‘

-Desenergize el tablero y colocar candado de seguridad

-Sopletear con aire comprimido todo el tablero, revisar y ajustar tornilleria
-Revisar, cambiar o reparar luces indicadoras de los equipos

-Quitar candado de seguridad y restablecer la corriente eléctrica.

OTA: Esta programacién esta sujeta cambios

y deberd de realizarse con la herramienta adecuada, observando los reglamentos
de seguridad de la institucién.




. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL b
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO

RUTINAS DE MANTENIMIENTO POR DIA

CVE. EQUIPO PPAL: . 0802

DESCRIPCION: MANEJADORA DE AIRE NO.2

LOCALIZACION: AZOTEA PONIENTE,NTE

ENCARGADO: MANUEL RETES DIA DE REPORTE: 12/12/98
EQUIPO AUXILIAR: MOTOR ELECTRICO

utina 8.3 Motor Eléctrico

DESARMAR :

-Desconectar el interruptor que controla el motor
-Desconectar linea de alimentacién del motor y encintar las puntas, marcandolas
-Desacoplar el motor, limpiarlo y sopletearlo antes de abrirlo.

-Quitar guarda y ventilador del motor, verificando el estado del ventilador
-Marcar las tapas del motor con el estator del mismo y proceder a desarmar.
-Lavar el estator, tapas y el rotor con solvente

-Sacar baleros del rotor y checar el asiento del mismo en la flecha

-Checar alcojamiento del balero en las tapas laterales que no tengan desgaste.
-Mandar balancear el rotor.

. ARMAR

-Colocar baleros al rotor y checar que el embobinado este completamente seco
-Colocar rotor dentro del estator teniendo cuidado que no roce en el embobinado
-Colocar tapas laterales deacuerdo a las marcas y atornillarlo

PRUEBA

-Checar que gire libremente con la mano .-
-Colocar ventilador y la guarda o tapa del mismo y girar con la mano el rotor
checando que no roce el ventilador en la tapa.

-Colocar en su base y colocar tornillos de la base.

-Conectar motor de acuerdo a las marcas anteriores para su buena operacién
-Quitar candado de seguridad y probar en vacio la m&quina

OTA: Esta programacién esta sujeta a cambios

y deberd de realizarse con la herramienta adecuada y observando los reglamentos
de seguridad de la institucién.




